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The flow rate can be regulated by working on the speed regulation knob on the front of the pump. 
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dosage impulse LED 

Flow rate % regulation 
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Die Einstellung der Förderleistung erfolgt über den vorne an der Pumpe angebrachten Frequenzregelkn

Anzeige-Led Höchstfrequenz  (:5) 
und Dosierimpuls  
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Einstellung (%) der Förderleistung 
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lación del caudal se realiza actuando sobre el pomo de regulación de la frecuencia que se encuentra en la parte 
de la bomba. 
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Visualización Causa Interrupción 

a alarma fijo. Alarma sonda de nivel (el líquido 
del tanque se ha acabado). 

Reestablecer el nivel del líquido. 
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La regolazione della portata si esegue agendo sulla manopola di regolazione della frequenza posta sul fro

led spia frequenza massima 
(:5) e impulso di dosaggio 

Potenziometro regolazione 
% della portata 

led spia frequenza 
massima e impulso 
di dosaggio 
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Allarme sonda di livello (liquido 
finito nel serbatoio) 

Ripristino del livello
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